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Absperrung
AuBentemperaturfihler
Thermometer

Manometer

Warmemengenzahler
Schmufzfanger/Schlammabscheider
Motorregelventil/Durchflufiregler
mit Notstellfunktion (falls erf.)

Liefer-/Eigentumsgrenze
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Hausstation Hausanlage

Warmwasserbereifung
siehe Anlage 1{TW1-TW3)
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Rucklauftemperaturfihler

Warmetauscher
Regelgerat
Vorlauftemperaturfihler
Druckbegrenzer
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Mischventil
Sicherheitsvenfil
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Umwalzpumpe

Verbraucher
Membranausdehnungsqgefan
Enfliftung verplombbar
Entleerung verplombbar

@ 2 x eingekreist = bei Bedarf
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e Heizwasservorlauf (primar) Heizungsvorlauf (sekundar)

=== Heizungsricklauf (sekundar)

el. Funktionsverbindungen

Heizwasserricklauf (primar) _———

Fernwérme Ulm GmbH
Magirusstra3e 21
89077 Uim
Telefon 0731/3992-0
Telefax 0731/3992-257
netze@fernwaerme-ulm.de

Anlage 2 zu den TAB:
Schema HW1
Heizwasser
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