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Absperrventil Elekfroverteiler und Regelgerat Durchflufiregler (ab 100KW) Dampf
AuBentemperaturfuhler @ Vorlauftemperaturfiihler Ausdehnungsgefaf T Kondensaf
Differenzdruckschalter (D Druckbegrenzer @D  Thermometer 0-120°C Heizungsvorlauf (sekundr)
Ruckschlagklappe @ Stehender Warmetauscher @ STW/TR - Heizungsriicklauf [sekundar)
Kondensatableiter @ Kondensattemperaturfuhler @ Verbraucher el. Funktionsverbindungen
Schmutzfanger/Schlammabscheider (15  Motor-Durchgangsventil @b Mischventil
Sicherheitsventil Entspannungsgefal D=200mm; L=300mm @ Umwalzpumpe Anlage 3 ZU den TAB: Fernwérme Ulm GmbH
. . ) Magirusstrae 21
Manometer mit Absperrung @ Kondensatzahler > 100kW (Lieferung: FUG) Schema D1 89077 Ulm
Dampfventil mit Notstellfunktion Warmemengenzahler < 100kW [Lieferung: FUG) @ 2x eingekreist = bei Bedarf Dampf . geSChIOSSGne Telefon 0731/3992-0
FERNWARME UM Telefax 0731/3992-257
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